POWIATOWA STACJA SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA
W HAJNOWCE

17-200 Hajndéwka, ul. Pitsudskiego 10
tel. 85 682 28 09, fax. 85 682 29 89
e-mail: pssehajnowka@wsse.bialystok.pl

HK.4410.67.2017 Hajnowka, dnia 2017.07. 28

Ocena jakosci wody do spozycia przez ludzi
z wodociagu Kuzawa

Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Hajnowce dziatajac na podstawie art. 12 ust.1
ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym odprowadzeniu
Sciekow (Dz. U. z 2017r. poz. 328) oraz § 17 ust. 1 pkt 5 rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia
13.11.2015r. w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz. U. z 2015r. poz. 1989) w
zwiazku ze sprawozdaniami Nr LPW.9051.769.2017.3111.1068.  Nr LPW.9051.769.2017.3110.1067.
Nr LM.9051.1103.2017.3086.1345 i Nr LM.9051.1103.2017.3087.1346 z przeprowadzonych badan
organoleptycznych, fizykochemicznych i bakteriologicznych 1 probki wody pobranej w hydroforni oraz 1
probki wody z sieci wodociagowe] w stacji paliw w Czeremsze Wsi 8A w dniu 04.07.2017 w ramach

kontroli wewnetrznej administratora

stwierdza, ze
probki wody w zbadanym zakresie odpowiadaja wymaganiom okreslonym w rozporzadzeniu Ministra
Zdrowia z dnia 13 listopada 2015r. w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi ( Dz.

U. z 2015r. poz. 1989 ).

W zwigzku z powyzszym Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Hajnowce
stwierdza, ze woda w wodociggu Kuzawa jest przydatna do spozycia przez ludzi .
Z up. Panstwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego

Hajnéwce
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Nina Trendowska

Ocena ninie¢jsza jest obowigzujgea do czasu przeprowadzenia nastgpnego badania laboratoryinego
probek wody z tego wodociggu.




