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GMINA CZEREMCHA
17-240 Czeremcha, ul. Duboisa 14
NIP 8030000203
REGON 050659237 Czeremcha, dn. 04.07.2018 r.

znak sprawy: GGi0S.271.2.2018.IL

Wykonawcy biorgey udzial
W postepowaniu

WYJASNIENIA 1 ZMIANY TRESCI
SPECYFIKACIJI ISTOTNYCH WARUNKOW ZAMOWIENIA
ORAZ PRZEDLUZENIE TERMINU SKELADANIA OFERT

dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawe wraz z montazem kolektorow stonecznych

i ogniw fotowoltaicznych na terenie Gminy Czeremcha realizowanego na
podstawie projektu pn. ,Wykorzystanie odnawialnych Zrodet energii na terenie
Gminy Czeremcha” nr WND-RPPD.05.01.00-20-0257/17

Gmina Czeremcha, ul. Duboisa 14, 17-240 Czeremcha, dziatajac w oparciu o art. 38

ust. 2 i 4 ustawy Prawo zamoOwien publicznych (t. jedn. Dz. U. 2017 poz. 1579 ze zm.),
przedstawia niniejszym wyjasnienia dotyczace zgloszonych w postepowaniu zapytan
i watpliwosci oraz wprowadza zmiany tresci Specyfikacji Istotnych Warunkéow Zaméwienia
(SIWZ):
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Wykonawca prosi o doprecyzowanie, czy w sterowniku ma by¢ funkcja ., urlopowa” ktora

umozliwi fizyczne zaprogramowanie urlopu czyli np. wprowadzenie dat ,od ... do ...."

(pola edytowalne) czy po prostu urlop ma si¢ zaczynaé¢ w momencie wybrama funkq:
,urlop ™.

Zamawiajacy wymaga funkcji urlopowej programowalnej, dajacej mozliwos¢ okreslenia
przez uzytkownika czasu, przez ktory funkcja ma by¢ aktywna.

Wykonawca twierdzi, ze Zamawiajgcy w zestawach solarnych z 3 kolektorami
i zbiornikiem 300 litrow wymaga zastosowania naczynia wzbiorczego przeponowego do
wody pitnej o pojemnosci min. 25 litrow. Czy Zamawiajgcy dopusci zastosowanie
naczynia wzbiorczego przeponowego do wody pitnej o pojemnosci 24 litrow (pojemnosc
naczynia powszechnie stosowana dla zestawow z 3 kolektorami)?

Zamawiajacy dopuszcza naczynie do wody pitnej o pojemnosci 24 dm’.

Wykonawca pyta, czy Zamawiajgcy wymaga wskazania w ofercie nazwy (firmy)
podwykonawcy nie bedgcego podmiotem, na ktorego zasobach polega Wykonawca, jezeli
na elapie ofertowania nie jest znany podwykonawca.

Zamawiajacy informuje, ze w takiej sytuacji Wykonawca nie jest zobowigzany do
wskazania podwykonawcy w formularzu ofertowym.

Wykonawca pyta, czy Zamawiajgcy dopusci zastosowanie kolektora stonecznego o
parametrach:

- grubos¢ welny w kolektorze 30 mm

- wspolczynnik strat al = 3,724 W/(m2*K)

- wspolczynnik strat a2 = 0,019 W/(m2*K)
spelniajgcego pozostale zapisy SIWZ.
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Zamawiajgcy wymaga grubosci izolacji dolnej kolektora min. 40 mm. natomiast
wspolczynnik strat al maksymalnie 4 i wspotezynnik strat a2 maksymalnie 0,023.

Wykonawca prosi o potwierdzenie, iz Zamawiajgcy dopuszcza jako produkt rownowazny
kolektor, kiérego uklad orurowania jak i absorber wykonany jest z Jednorodnych
materialow 1. z aluminium, przy jednoczesnym zachowaniu pozostalych wymaganych
parametrow urzqgdzen.

Zamawiajacy informuje, ze zgodnie z opisem przedmiotu zamodwienia zawartym w
zafaczniku nr 2a do SIWZ dopuszcza wylacznie kolektory aluminiowo-miedziane lub
jednorodne miedziane.

Wykonawca wnosi o wykreslenie wymogu dotyczqcego minimalnej temperatury stagnacji
kolektora sltonecznego. Zgodnie z wyrokiem KIO taki zapis narusza zasade uczciwej
konkurencyi.

Zamawiajacy w odpowiedzi usuwa przedmiotowy zapis z treéci zatacznika nr 2a do
SIWZ.

Wykonawca twierdzi, ze w zalozonym terminie realizacji zaméwienia, majqc na wzgledzie
termin skladania ofert, niemozliwym staje si¢ wyprodukowanie i dostarczenie tak duzej
ilosci instalacji. Wykonawca zaznacza, ze aktualnie prowadzonych jest jednoczesnie
kilkadziesigt postepowan, ktérych zakres prac jest tozsamy z zakresem zaméwienia
prowadzonego przez Zamawiajqcego. Ze wzgledu na krdtkie terminy realizacji firmy
wykonawcze nie skladajq ofert, a postgpowania nie sq rozstrzygane. Ze wzgledu na
natlok prac brakuje firm wykonawczych we wszystkich branzach. Trudnosci z terminowq
realizacjq zaméwienr wynikajq rowniez w duzej mierze z brakéw magazynowych
u producentow materialow i urzqdzen niezbednych do wykonania instalacji. W zwigzku
z powyziszym Wykonawca wnosi o wydluzenie terminu realizacji zamowienia do
30.06.2019 r.

Zamawiajacy w_odpowiedzi przediuza termin realizacii zamdéwienia w zakresie obu
czesci zamowienia do 16.11.2018.

Wykonawca twierdzi, ze nie jest realna realizacja zaméwienia w terminie zalozonym w
SIWZ. Wykonawca wskazuje, ze w zwigzku z bardzo duza ilosciqg zaméwien publicznych
zwigzanych z odnawialnymi Zrodlami energii — co jest efektem wspétlfinansowania
inwestycji ze srodkow RPO na lata 2014-2020, terminy dostaw urzqgdze# od producentow
i dystrybutoréw zostaly znacznie wydluzone. Wykonawca prosi o wydluzenie terminu
realizacji zaméwienia co najmniej o dwa miesiqce, tj. do 14.11.2018 r.

Zamawiajacy w_odpowiedzi przedluza termin realizacii zamdwienia w zakresie obu
czesci zamdwienia do 16.11.2018.

Wykonawca prosi o potwierdzenie, ze Zamawiajqcy wymaga zastosowania w zbiorniku
solarnym anody magnezowej.

Zamawiajgcy potwierdza koniecznos¢ wyposazenia zbiornika w ochrone katodowa, np.
magnezowa.

Wykonawca podnosi, ze zgodnie z zapisami SIWZ dotyczqcymi wymogu uktadu
hydraulicznego kolektoréw stonecznych wskazujqgcego na dopuszczalno$é {lgczenia
elementéw aluminiowych z miedzianymi, pragnie zauwazyé, iz polgczenie miedzi
z aluminium prowadzi do korozji elektrochemicznej, kiorej efektem jest korozja wzerowa
powierzchni aluminium. Proces korozji prowadzi do stopniowego niszczenia materialéw,
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w efekcie czego nastgpuje rozszczelnienie kolektora oraz wyciek plynu solarnego.
Dlatego tez zdaniem Wykonawcy kolektory stoneczne powinny byé wykonane
z jednorodnego materiatu, dzigki czemu zmniejsza sig ryzyko wystgpienia nadmiernych
naprezen (jednakowa rozszerzalnosé cieplna) i nie dochodzi do korozji. Trwalosé,
wysokg sprawnos¢ kolektora stonecznego, a takze dlugi okres uzytkowania plaskich
kolektoréw zapewnié mogq jedynie kolektory, w ktorych uzyto jednorodne materialy.
W odniesieniu do tak sformulowanego warunku przedmiotu zamdéwienia Wykonawca
wskazuje, ze zapis taki w sposéb nieuzasadniony prowadzi do dopuszczenia do
postgpowania urzgdzen o gorszej jakosci, w oczywisty i istotny sposéb narazonych na
korozje. W zwigzku z powyiszym oraz z uwagi na dobro przyszlych uzytkownikéw
Wykonawca prosi o potwierdzenie, ze do przetargu zostanq dopuszczone kolekiory
stoneczne, kiorych absorbery oraz uklady hydrauliczne skladajq si¢ z jednakowych
materiatow, tj. aluminium.

Zamawiajagcy odpowiada, ze wymienniki aluminiowo-miedziane sa rozwigzaniami
powszechnie stosowanymi w technice grzewczej. Zgodnie z opisem przedmiotu
zamowienia zawartym w zatgczniku nr 2a do SIWZ, Zamawiajacy dopuszcza rowniez ten
sam material absorbera i orurowania - absorber i orurowanie wykonane z miedzi.
W przypadku zastosowania orurowania aluminiowego istnieja ograniczenia techniczne
w stosunku do pozostalych elementéw, ktore skladaja si¢ na calg instalacj¢ solarng
(zawory, zlaczki, pompy), w zwigzku z czym nie dopuszcza kolektoréw stonecznych,
ktérych absorbery oraz uktady hydrauliczne wykonane sg z aluminium.

Wykonawca prosi o potwierdzenie, ze w czasie trwania okresu gwarancyjnego nalezy
dokonaé jednokrotnej wymiany glikolu.

Zamawiajgcy informuje, ze w okresie gwarancyjnym nalezy przewidzie¢ jednokrotng
wymiang glikolu. W przypadku koniecznosci przeprowadzenia kolejnych wymian glikolu
w okresie gwarancyjnym, ich koszty ponosi uzytkownik instalacji.

Wykonawca pyta, po czyjej stronie, Uzytkownika czy Wykonawcy, jest zakup i montaz
pompy c.o. (zasilajgcej gorng wezownice).

Zamawiajacy informuje, ze koszt zakupu pompy zasilajacej gérna wezownicg ponosi
uzytkownik. Po stronie Wykonawecy jest jej montaz i uruchomienie.

Wykonawca pyta, czy Zamawiajgcy wymaga montazu reduktora cisnienia w kazdej
instalacji. Po czyjej stronie, Uzytkownika czy Wykonawcy, jest ewentualny zakup
urzgdzenia?

Zamawiajacy nie wymaga montazu reduktorow cisnienia.

Wykonawca pyta, ile przeglgdow instalacji kolektorow slonecznych Zamawiajgcy
wymaga od Wykonawcy i w jakim okresie czasu.

Zamawiajgcy informuje, ze wymaga pierwszego przegladu instalacji po roku od
uruchomienia oraz kolejno co dwa lata. Przeglady powinny by¢ wykonywane po
okresach letnich.

Wykonawca pyta, czy Zamawiajgcy dopuszcza mozliwos¢ zastosowania rur z tworzyw
sztucznych (np. PP, PE, PE-X) dedykowanych do wykonania obiegu zimnej i cieplej wody
uzytkowej oraz do wykonania podtqczenia podgrzewacza c.w.u. z kottem c.o.

Zamawiajgcy wyjasnia, ze dopuszcza zastosowanie rurociagéw z tworzyw sztucznych z
odpowiednimi atestami wylacznie po stronie wody uzytkowej.
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16. Wykonawca twierdzi, ze Zamawiajqcy w opisie przedmiotu zaméwienia zawart wymog
minimalnej temperatury stagnacji na poziomie min 190°C. Zwracamy uwage, ze
powyzszy wymog nie wynika z zadnych wymogow technicznych jak réwniez z zadnych
obiektywnych potrzeb Zamawiajgcego, poniewaz temperatura stagnacji nie jest
parametrem decydujgcym o wydajnosci czy tez trwalosci zaréwno kolektoréw
stonecznych jak i calej instalacji. Zgodnie z wyrokiem KIO z dnia 23 kwietnia 2014 roku
(Sygn. akt: KIO 698/14): , Wskaza¢é nalezy réwniez, zgodnie z dowodem (nr 8)
przedstawionym przez Zamawiajgcego, ze zadne z zalecen unikania skutkow stagnacji nie
wskazujg na konieczno$é i celowosé stosowania kolektorow stonecznych z niskimi
temperaturami stagnacji”. Ograniczenie temperatury stagnacji stanowi zatem naruszenie
zasady zachowania uczciwej konkurencji przy opisie przedmiotu zaméwienia - art. 29 ust.
2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zamdéwien publicznych.

Wykonawca prosi, aby na wzor innych podmiotéw realizujgcych identyczne projekty w
trybie zamoéwien publicznych, Zamawiajgcy zrezygnowal z wymogu parametru
temperatury stagnacji

Zamawiajacy w odpowiedzi usuwa przedmiotowy zapis z tresci zalgcznika nr 2a do
SIWZ.

17. Wykonawca wnosi o usunigcie zapisu stawiajgcego wymdg 40 mm grubosci izolacji
kolektora stonecznego, jako parametru, ktory nie ma zadnego wplywu na zrealizowanie
celu projektu.

Zamawiajacy odmawia usuniecia przedmiotowego wymogu z tresci SIWZ.
18. Wykonawca prosi o dopuszczenie paneli objetych gwarancjg produktowg 10 lat.

Zamawiajacy informuje, iz zgodnie z trescig rozdziatu XIII pkt 1 SIWZ wymaga
zaoferowania na zainstalowane kolektory stoneczne minimum 5 — letniej gwarancji.
Wykonawey oferujacy wydtuzenie okresu gwarancji ponad 5 lat uzyskaja za kazdy
dodatkowy rok 2 punkty, ale maksymalnie 10 punktéw (za 10 — letnia i diuzsza
gwarancj¢) — dotyczy I czesci zamdwienia.

Zamawiajacy informuje, iz zgodnie z trescig rozdziatu XIII pkt 2 SIWZ wymaga
zaoferowania na zainstalowane moduty fotowoltaiczne minimum 5 — letniej gwarancji.
Wykonawcy oferujacy wydhluzenie okresu gwarancji ponad 5 lat uzyskaja za kazdy
dodatkowy rok 2 punkty, ale maksymalnie 10 punktéw (za 10 — letnia i dluzsza
gwarancj¢) — dotyczy 1l czgsci zamowienia.

19. Wykonawca prosi o dopuszczenie moduléw o nastgpujgcych parametrach prgdowo-
napigciowych: Voc 39,46V, Vmpp 31,8V, Isc 9,574, Impp 9,124. Niewielkie odchytki
wzgledem wymaganych wartosci nie bedg mialy zadnego praktycznego wplywu na
Sfunkcjonowanie instalacyji.

Zamawiajgcy wyraza zgode na dostarczenie modutéw o wskazanych parametrach.

20. Wykonawca prosi o dopuszczenie moduléw o 4-szynowym sposobie odprowadzenia
tadunku z ogniwa. Obserwowane w ostatnich latach zwigkszanie liczby bus baréw ma na
celu gléwnie obnizenie wykorzystania srebra i kosztéw produkcji przez producentow,
zatem nie powinno by¢ traktowane jako parametr jakosciowy stosowanych produktow.

Zamawiajacy odpowiada przeczaco na zadane pytanie.

21. Wykonawca prosi o dopuszczenie inwerterow o THD do 3% zgodnie z wymaganiami
Operatoréw Systemow Dystrybucyjnych.
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Zamawiajacy wyraza zgode na wniosek Wykonawcy.

22. Wykonawca prosi o dopuszczenie inwerterow o mocy 2 kW i sprawnosci: maksymalna
97,2%, europejska 96,5%.

Zamawiajacy wyraza zgode na wniosek Wykonawcy.

23. Wykonawca prosi o dopuszczenie inwerteréw o mocy 2,5 kW i sprawnosci: maksymalna
97,8%, europejska 97,1%.

Zamawiajgcy wyraza zgod¢ na wniosek Wykonawcy.

24. Wykonawca prosi o dopuszczenie inwerteréw o mocy 3,6 kW i sprawnosci: maksymalna
97,8%, europejska 97,1%.
Zamawiajgcy wyraza zgode na wniosek Wykonawcy.

25. Wykonawea prosi o dopuszczenie inwerteréw o mocy 4 kW i sprawnosci: maksymalna
98,1%, europejska 97,3%.
Zamawiajacy wyraza zgode na wniosek Wykonawcy.

26. Wykonawca prosi o dopuszczenie wszystkich inwerteréw jednofazowych. Dla tak malych
mocy nie ma technicznego ani ekonomicznego uzasadnienia, aby ograniczaé wybor
dostepnych falownikéw do wylgcznie tréjfazowych.

Zamawiajacy informuje, ze topologia inwerterow zostala dobrana na podstawie
przeprowadzonych audytéw. Zamawiajacy nie wyraza zgody na wniosek Wykonawcy.

27. Wykonawca prosi o dopuszczenie inwerterow o mocy 2 kW o zakresie napigcia
wejsciowego od 80V 11. Prosimy o dopuszczenie inwerterow o mocy 3,6 kW oraz 4 kW o
napigciu maksymalnym 600V.

Zamawiajgcy wyraza zgode na wniosek Wykonawcy.

28. Wykonawca prosi o dopuszczenie inwerteréw o dopuszczalnym prgdzie rownym 104, jest
to wartos¢ wyzsza niz maksymalny prgd generowany przez moduly.

Zamawiajgcy wyraza zgode na wniosek Wykonawcy.

29. Wykonawca prosi o rezygnacje z wymogu masy inwertera. Trudno okresli¢, czy lepszy
Jest inwerter lzejszy czy cigzszy.

Zamawiajacy w odpowiedzi usuwa wymég dotyczacy masy inwertera z tresci zatgeznika
nr 2b do SIWZ.

Zamawiajacy jednocze$nie informuje, ze dzialajac w oparciu o art. 38 ust. 6 ustawy Prawo
zaméwien publicznych (t. jedn. Dz. U. 2017 poz. 1579 ze zm.), przedluza termin skladania
ofert do dnia 26 lipca 2018 r. do godz. 12:00. Termin otwarcia ofert tym samym zostaje
przesuniety na dzied 26 lipca 2018 r. godz. 12:30. W zwigzku z powyZszym termin
wniesienia wadium zostaje przedluzony do dnia 26 lipca 2018 r. do godz. 12:00.

Zamawiajacy informuje, iz udzielone wyjasnienia oraz wprowadzone zmiany tresci
Specyfikacji Istotnych Warunkow Zamowienia s3 wigzace dla wszystkich uczestnikow
postgpowania. Zamawiajgcy informuje, ze pozostale zapisy Specyfikacji Istotnych Warunkow
ZamoOwienia pozostajg w mocy.

Z powazaniem:




